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Kontor AR-korridor
Plan 3C
10 stk radiatorer á ??? W

Plan 1

-RT504

-RT502

-RT403 -RT402

-JP502 -JP502

-RT502-RT401 -RT501
-RT501

-RT401-RT501

Påfylling

Bassengaggregat

Varmebatteri
A- og B-Fløy

36.01
36.05
36.11
36.12

Svøm
150 kW

Terapi bad
300 kW Bobla

150 kW

Glykol

60 °C 40 °C

29 °C 4 °C

60 °C 40 °C

34 °C 4 °C

60 °C 40 °C

34 °C 4 °C

60 °C 40 °C

34 °C 4 °C

20 °C 35 °C

60 °C 80 °C

Radiatorkurs plan 2
Rom 201 - 210 (11 stk)
80/60 -> 1900 W/rad
60/40 -> 1000 W/rad
11-20,9 kW

Ettervarmebatteri
Damegarderobe
36.10

Ettervarmebatteri
Herregarderobe
36.10

Ettervarmebatteri
Fysikalsk
36.10

Kontor plan 1
10 kontor

Ikke i drift

C1.016

A2.004

36.12

36.01

Auditorium
Klargjort for vannbåren varme
Panelovner (EL) i dag.

Gulvvarme plan 1
P-rom 101-107 + WC

36.09

Kjøkken
Varmebatteri 36.05
27,6 kW

Spisesal
Varmebatteri 36.05
34,5 kW

Plan 2

Radiatorkurs plan 2
Rom 212-227 (16 stk)
1700 W/rad (L=2600)
1500 W/rad (L=2300)
24-27,2 kW

Plan 3

Plan 4

Ca. 50 m²
~ 12,5kW

Gatevarme
"Plata"
Hovedinngang

Gatevarme
Varemottak Gatevarme

Nedkjøring garasje

A2.006

C2.023

C1.018

C2.026

36.11A-fløy?Korridor 4.etgKjernerom 4.etgB-fløyVaskeriResepsjon

45 °C

45 °C

30 °C

30 °C

P-rom 300-315
16 stk radiatorer á 1700 W
27,2 kW

Resepsjon
3 stk radiatorer á 1894 W
388 L/h
5,7 kW

Spisesal
6 stk radiatorer á 1894 W
776 L/h
11,4 kW

TV-stue
3 stk radiatorer á 1894 W
388 L/h
5,7 kW

Gymsal
36.10

Aggregat 36.10
90 kW (80/60)
Del A

Trening 2.etg
36.10

Avspenning ?

300 kW

Kontor vest
3 stk radiatorer á 1250 W
3,75 kW

P-rom 400-415
16 stk radiatorer á 1700 W
27,2 kW (60/40)

SD

Vakuumutlufter

Tidligere bassengagregat

KV

Ny energimåler

Ny energimåler

Ny energimåler

3 bar

2x 500 L

Andre samlestokkFørste samlestokk

N
y 
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er
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m
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er

SYMBOLLISTE

Varme tur

Varme retur

Kaldt tappevann

Varmt tappevann

Varmeveksler

Varmebatteri

Varmesløyfe, gulvvarme/gatevarme

Buffertank

Ekspansjonskar

Ebergimåler

Stengeventil åpen

Stengeventil lukket

Motorstyrt toveisventil

Magnetventil

Motorstyrt treveisventil

Reguleringsventil

Tilbakeslagsventil

Sikkerhetsventil

Strømningspil

Pumpe

Trykkmåler

Temperaturmåler

Filter

Mikrobobleutskiller

Vakuumavgasser

Elkjel

Varmepumpe

Oljekjel

Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder med elektsis
elektrisk varmeenhet
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